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Natuurlijke ventilatie en verwante bouwspecials

T184-XD aluminium designrooster

Verwijder het schuifstuk uit de platte dekplaat.

Demonteer de aluminium dekplaat van de kunststof bevestigingsplaat door deze los te klikken (let op: 
niet plooien!). Druk hiervoor op de 4 klikvingers.

Gebruik ook de bevestigingsplaat als sjabloon om de plaats van de boorgaten (ø 6mm) te bepalen.
Boor de gaten en bevestig de pluggen (6 x 30mm). Opgelet afhankelijk van de ondergrond (b.v. gips-
plaat) kan het zijn dat andere pluggen gebruikt moeten worden. Schroef de bevestigingsplaat vast 
(schroeven 4 x 30mm). Schroeven en pluggen zijn meegeleverd.

Klik de basisplaat opnieuw vast.

Schuif het schuifstuk terug in de aangewezen opening.
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